Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
w m. st. Warszawie Spodtka Akcyjna PCA

Zaktad Laboratoriéw Patsue Centaum
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, %
e-mail: zla@mpwik.com.pl

BADANIA

AB 811

Raport z badan nr LCW/W/910-20/118/2020 z dnia 01.10.2020r.

Klient: MPWiK w m.st. Warszawie Spotka Akcyjna
Pion Wody, Dziat Technologii Wody
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
Data pobrania / przyjecia prébki(ek): 01.10.2020 r. / 01.10.2020 .
Data rozpoczecia / zakonczenia badan: 01.10.2020 r. / 01.10.2020 .
Podstawa wykonania badan: Zlecenie nr DTW/00002 z dnia 31.08.2020
Prébkobiorca: Zakiad Laboratoriow — Laboratorium ,\Wieliszew”- Matgorzata Bibkin
Metoda pobierania: wg PN-EN 1SO 5667-6:2016-12 Q
Protokat pobierania Nr: Z-520/LCW/2020 z dnia 01.10.2020 r.

Identyfikacja prébki Godzina / .
Lp. "3 — Rodzaj prébki Miejsce pobrania / Punkt pobrania czas 2]?\?1:;? ﬁ;opkc':i“:
koad prébki pobierania PIEYIR
Kazun Nowy, Wista, Zabytkowy Most im.
1 1 3702 Woda powierzchniowa Jozefa Pitsudskisgo, probka pobrana z 09:20/- bez zastrzezen

brzegu
Wspotrzedne: N52°25'39" E20°41'36"

Zakroczym, po ujsciu Narwi do Wisty / Plaza,
2 2 3703 Woda powierzchniowa probka pobrana z brzegu 08:50/- bez zastrzezen
Wspdirzedne: N52°43'03" E20°59'36"
Czerwinsk nad Wista, Bulwar \Wislany,
3 3 3704 Woda powierzchniowa probka pobrana z pomostu 08:20/- bez zastrzezen

Wspétrzedne: N52°39'35" E20°31'07"
Wyszogrod, przed uj$ciem Bzury do Wisly /
4 4 3705 Woeda powierzchniowa Skarpa, probka pobrana z brzegu 07:40/- bez zastrzezen

Wspoirzedne: N52°23'11" E20°11'56”"

(Ok. Wyszogrodu)

Drwaty, po ujéciu Bzury do Wisty / Skarpa,
probka pobrana z brzegu
Wspdirzedne: N52°38'59” E20°10'47"
Zakrzewo Koécielne, Wista / Plaza,

6 6 3707 Woda powierzchniowa Prébka pobrana z brzegu 07:00/- bez zastrzezen
Wspotrzedne: N52°43'14” E19°906'31"
Ptock (przed ujeciem wody), Wista / Podjazd
7 7i 3708 Woda powierzchniowa betonowy, prébka pobrana z brzegu 06:30/- bez zastrzezen
Wspétrzedne: N52°31'09” E19°44'12"

5 5 3706 Woda powierzchniowa 07:20/- bez zastrzezen

3) oznakowanie pojemnika

Liczba egzemplarzy Raportu dla Klienta: 1
afa LCW

Raport z badan nr LCW/MWW/910-20/118/2020 Strona 1/ stron
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1) Wypelnic jesli konieczne.
2) Liczbe label dostosowac do potrzeb.




Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akeyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

? Analizy wykonane przez: Labaratorium Czajka, ul. Czajki 4/8, 03-054 Warszawa, tel.: (22) 445 81 51

" Wyniki + niepewnose
Lp Oznaczana cecha Jednostka Metoda P 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 b3

(2462)* (2463)" (2464) | (2485 | (2466) {2457)" (24587
PN-EN ISO 11885.2009

1 Miedz mafl Q  IHLCC-OC-16wyd02zdnia | - | <0,050 <0,050 <0,050 <0,060 <0,050 <0,0680 <0,050
01.10.2013

PN-EN ISO 11885.2009
2 Olow mgil Q chc%c.smwyd.ozzdma - 1 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 |<0,100 <0,100 <0,100
1.10,201

PN-EN ISO 11885:2009
3 Nikigl mall Q  LCC-OC-16wyd02zdnia | - | <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 | <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013

PN-EN IS0 118852009
4. Kadm mafl 0  I-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia - | <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
01.10.2013

PN-EN 1SO 11885:2009
Cynk mail Q  -LCC-OC-16wyd02zdnia | - | <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 | <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013

PN-EN 1SO 11685:2009
6 Chram mgit Q@  LCC-QC-16wyd.02zdnia | - | <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 | <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013

o

PN-EN 1SO 11885:2009
7 Zelazo mg/l Q  ILCC-OC-16wyd02zdnia | - |(Q,302 0,274 0,258 0,279 0,261 0,236 0,226
01.10.2013

PB-LCC-OC-08 wyd 01 z
8 Chrom (Vi) mgii Q  dnia 01.10.2013 test Marck - | <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 |<0,050 <0,050 <0,050
1.14758.0001

PB-LCC-OC-27 wyd. 02 =
] Cyjanki wolne mgf! Q  dnia 01.10.2013 lest Merck - | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
1.09701.0001

PB-LCC-OC-27 wyd. 02 z

10. Cyjanki ogdine mgf Q  dnia 01,10 2013 test Merck - | <0,005 <0,005 0,005 0,005 0,008 0,005 0,005
1.09701.0001
11 | Cyirkizwizane | mgn | Q@ CORCASwyd 02zdne | o605 (<0005 | 0,005 0,005 [0006 |0005 |0,005
12 Zawiesiny mg/l Q  PN-EN872:2007 + Ap1:2007 | - | 16 23 2915 3446 3616 5118 3345 530%
13, Zawmsiny;)mineralne mg! g:;gﬁgguﬁ,wu 02z - 48 7.6 14 21 20 29 16
14 Rigé mol | @ e %% | - |<0,0030 |<0,0030 |<0,0030 |<0,0030 | <0,0030 |<0,0030 |<0.0030
15. Tlen rozpuszczony magil Q  PN-EN £314:2013-04 -192 7.6 8,0 8.2 8.6 8,1 8.1 27,
6. | Suchapozostalos¢ | mgi | @ HLECOCAEwd.02z Y ag, 380 441 490 459 486 455
17 Azot Kieldahla mail Q@  PN-EN 25663.2001 - T<2.00 <2,00 <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 <200 | =20 .
Substancje A SO0
18 | eksiohugeesip | mgt | g PBLECOCISwd.0tz | | 4 <10 <10 <10 <10 <10 <10
elerem naftowym T
Pozostalosé po
19. | prazenu (substancie | Mgl oottty [ | g 331 351 363 353 397 380
mineralng) ¥ i

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewnos$¢ ma znaczenie dia zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewno$é rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 85%. W przypadku probek pobieranych przez Klienta podana
niepewnosé wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania prabek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej doinego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:

Q oznaczenie melody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacija o niezgodno&ci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym

§) wartoéci NDS zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Marskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych a takze $rodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 2149).

6) metoda nieakredytowana objeta systemem zarzgdzania zgodnym z normg PN-EN ISO/NEC 17025:2018-02

Uwagi i dodatkowe ustalenia: * - numer podany w nawiasie oznacza kod prébki nadany w Laboratorium ,Czajka".

= . g - N e
Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych - Diana Waliwender, laborant (“,w»( ey {.‘;OLLLWQ( €

Raport z badan nr LCWAN/910-20/118/2020 o Strona2/stron5
 Zalacznik PO-02/07 Wyd. 2 2 dnia 02,03 2050,

1) Wypednit jedh konieezne
2) Liczby 1abel dosiosowad do potrzen




Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl -

4 Analizy wykonane przez Laboratorium ,Poludnie”, ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa, tel.: (22) 445 66 01

1 Wyniki £ niepewnosé

Lp. Qznaczana cecha Jednostka Metoda 4 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 —
(2507)* | (2508)* | (2509)* | (2510)* | {2511)* | (2512)* | (2513)"
Indeks oleju mineralnego PN-EN 1SO
1 (weglowodory mg/I Q 93772:2003 - | <010 | <010 | <0,10 | <0,10 |<0,10 <0,10 | <0.10 =
ropopochodne) i
PB-ZLA-OC-12
wyd.01 z dnia
02.03.2020
2 Fosfor ogéiny mg/l Q Test Merck nr -1 0,113 0,111 0,101 0,114 0,118 0,110 0,105 $0.30

1.14543.0001
Test Merck nr
1.14729.0001

PB-LCP-OC-14
; wyd. 06 z dnia
éggﬁk‘:‘;‘y:mf::x; mgl | Q 28012016test | - | 0102 | 0107 | 0,142 | 0109 |0124 | 0083 | 0098

genty Merck nr

1.02552.0001

PB-LCP-0OC-43
wyd. 03 z dnia
4 Indeks fenolowy mgl/l Q 30.12.2014 test - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 -
Merck nr

1.00856.0001

Chemiczne
\ PN-ISO 355 | 410 | 336 | 326 | 389 | 328 | 347
2 Zap""?gﬁ;";_ac"ﬁ Tlenu | mghQ: | Q 457052005 | 28 | a0 | w25 | 24 | s2s | a4 | e | 5300

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnos$¢ rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosdci 85%. W przypadku
probek pobieranych przez Klienta podana niepewno$c wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania probek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnasci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartosci NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czes$ci wod powierzchniowych a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2148).

Uwagi i dodatkowe ustalenia
* - Numer podany w nawiasie oznacza kod prébki nadany w Laboratorium ,Potudnie ".

Osoba autoryzujaca: obszar analiz chemicznych — Magdalena Grabarczyk, specijalista - ‘\«.\

Raport z badan nr LCW/W/910-20/118/2020 Strona 3/ stron 5
Zatgcznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020

1) Wypehit jetl konieczne
2) Liczbe tatel doslosowac do potrzeb




Miejskie Przedsighiorstwo Wodaciggow i Kanalizacji w m. st. \Warszawie Spotka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow

ul. Koszykowa 81,

02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax..(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Laberatorium ,Wieliszew", ul. 800-lecia 20,05-135 Wieliszew tel..(22) 445 85 03

1 Wyniki
Lp Oznaczana cecha | Jednostka Metoda 4 18
3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708
1 Temperatura °C PN-77/C-04584 N 15,4 16,1 18,7 15,1 18,5 15,0 16,5 =240
. PN-EN 1SO
2 Metnose NTU 07T 606 12 13 21 25 23 14 13 -
PB-LCW-0C-20
3 Barwa mg Pyl wyd. 08 25.01.2016 - 26,0 261 218 21,0 20,4 19,2 19,1 -
test HACH 8025
> > > > > = >
= [t | o i = c ot
© © ® © © ® ©
| : g g | = 2 :
Zapach - PN-EN1622:2008 g 2 2 2 2 g £ Eors
4 ¢ g g g g g 8
@ © [1°] © m © o
tloeba Hodows TON PN-EN1622:2006 . 1 1 1 1 1 1 .
zapachu
PN-EN ISO i
5 pH 106232012 - 7.7 7.8 8.0 8,0 8.0 8,2 8.3 7.5+84
6 Azot amonowy mg/l PN-1SO 7150-1:2002 0,186 0,199 0,107 0,102 0,087 0,053 0,064 <0,843
7 Azot azotynowy mg/l PN-EN 26777:1999 - 0,024 0,022 0,016 0,016 0,014 0,010 0,008 20,03
8 Azot azotanowy mgll fgo%g Li% 12%3;”24' : 031 0,31 0.24 0.21 0,19 <011 <011 £22
Fasforan PN-EN ISO 6878.:2006
9 Y mg/l +Ap.1:2010 - | 0,205+0,031 0,230+0,035 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 < 0,101
{rozpuszczalne) +Ap.2:2010
10 Mangan mg/l PN-92/C 04570/01 0,116 0,129 0,131 0,139 0,135 0,128 0,128 -
Przewodnosé
1 elektryczna uSicm PN-EN 27888:19¢9 - 574 577 673 689 707 702 701 <850
wiasciwa
1p | Ulleniainos¢ (indeks | ) o PN-EN ISQ 8467:2001 91 9.4 9.0 9.2 89 8.1 72 £12,0
nadmanganianowy)
Rozpuszczone
i : PB- LCW-OC -18 wyd.
13 zwigzki organiczne m- i - 28,3 28,1 23,1 22,0 20,8 20,3 20,2 -
e 04 z dnia 09.04.2013
0gdlny wegiel 3 ; )
14 arganiczny (OWO) mg/l PN-EN 1484:1999 11,4 9,8 9,6 b 7.6 7.3 4 <13,6
15 Chlorki mg!/l Tge:gf;%%oz 49 49 82+9 8819 9610 98+10 98+10 <756
PN-EN 1SO 10304-
16 Siarczany mg/l 1:2009 +AC 2012 40 38 44 45 47 48 48 <71,5

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewnos¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnos$¢ rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku
prébek pobieranych przez Klienta podana niepewno$¢ wyniku nie obejmuje niepewnoéci pobierania probek.
Znak "<’ oznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:
Q oznaczenie metody akredytowane] zgodnie z zakresem akredytacji AB 811
N-nerma wycofana
4) Informacja o niezgodnosci z metoda referencyjna lub innym wymaganiem prawnym
5) wartoéci NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe] z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych a takze
$rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2149).
6) metoda nieakredytowana objeta systemem zarzadzania zgodnym z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwagi i dodatkowe ustalenia:

probki:

pr. 3702 - zapach ro$linny
pr. 3703- zapach ro$linny
pr. 3704 - zapach roslinny

Raport z badan nr LCVW/AWWV/910-20/118/2020

Strona 4 / stron 5

1) Wypelnié je$li konieczne.
2) Liczbe tabel dostosowad do polrzeb,

Zatgeznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020




Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zaktad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.. (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

pr. 3705 - zapach roslinny
pr. 3706 - zapach roslinny
pr. 3707- zapach roslinny
pr. 3708 - zapach roslinny

Wyniki nastepujgcych analiz zostang przekazane raportem z dnia 06.10.2020 roku:
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs

Badania mikrobiologiczne.

Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych - Anna Janicka, specjalista Lﬂﬁ

KIEROWNIK,T *BORATORIUM
"WIR LA HZEW"

Katarzyn& Naicalska-Hernik

Zatwierdzit:

Koniec Raportu

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnoszg sig wytacznie do badanych probek.
Niniejszy raport z badan bez zgody Kierownika Zaktadu nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo do ziozenia pisemnej reklamaciji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego ,Raportu z badan”.
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Zatgcznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020

1) Wypeini¢ jesli konieczne
2) Liczhe tabel dostosowac do polrzeb.




